
Neni 3.2 21500 MWh

Neni 5.3

Ora Skedulimi MW

00:00 - 01:00 1069

01:00 - 02:00 1008

02:00 - 03:00 989

03:00 - 04:00 1007

04:00 - 05:00 999

05:00 - 06:00 1034

06:00 - 07:00 1355

07:00 - 08:00 1513

08:00 - 09:00 1562

09:00 - 10:00 1574

10:00 - 11:00 1559

11:00 - 12:00 1513

12:00 - 13:00 1516

13:00 - 14:00 1520

14:00 - 15:00 1494

15:00 - 16:00 1477

16:00 - 17:00 1469

17:00 - 18:00 1466

18:00 - 19:00 1530

19:00 - 20:00 1530

20:00 - 21:00 1636

21:00 - 22:00 1576

22:00 - 23:00 1297
23:00 - 00:00 1154

OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT

5/5/2021

Planifkimi I gjenerimit per D-1 

Parashikimi D-1 I ngarkeses totale per BZ

Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut  të Energjisë Elektrike


